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Feedback over het voorzien van monitoring voor een
performante regeling in het kader van een PLAGE-programma.

Identificeren van de kritieke stappen

Identificeren van de verbanden tussen de regeling en andere
tools voor de monitoring van het patrimonium

Q OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — REGELING VAN GEBOUWEN — LENTE 2023




INHOUDSOPGAVE

CONTEXT
» Openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's)
» Het PLAGE-programma
ERVARINGEN OP HET TERREIN
Peterbos 2: aanpassing van parameters
Vorst 226: verband tussen energieboekhouding en regeling
» Baeck: monitoring van thermische zonnepanelen
» Dunant: monitoring van fotovoltaische zonnepanelen
» Hunderenveld: afstandsbeheer
VERWORVEN ERVARING: AANDACHTSPUNTEN
» Te voorziene aspecten bij het ontwerp
» Energieboekhouding
» Afstandsbeheer
» Bewustmaking van bewoners
» Onderhoudsovereenkomst
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

' 40.000 sociale woningen in het BHG

[ 16 OVM's (openbare vastgoedmaatschappijen)
.brussels &%

logement social - sociale huisvesting

' Comensia

3.250 woningen in het BHG
coopérative de locataires . .
huurderscodperatieve Huurderscooperatle

Sociale-economieonderneming
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING
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3.200 woningen — waarvan 2.200 collectief worden verwarmd - 200. 000 m?

+/- 1.000 individuele huizen
80 collectief verwarmde gebouwen — verspreid over het BHG

Sterk variérende grootte van de gebouwen: van 6 tot... 120 wooneenh
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING
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Comensia: 115 medewerkers
Beheer: 30 medewerkers — Conciérges en schoonmakers 30 medewerkers
Maatschappelijke zetel: 55 medewerkess.i dadministration

Directeur Général

|
SIPP -~ SERP - CHRT =====resmsssscsssssssssssssssssssssss=ses 4
' Comité de direction

___________________________________

Patrimonium Sociale dienst @ @ @ c'

Cel s e e
Energie-Leefmilieu o

en Duurzame

ontwikkeling -4

medewerkers
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CONTEXT

FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

PLAGE

l,:,.r-'

PLAGE

Plan Local d'Action

Een gesubsidieerde functie als

Principes
\I?% . energieverantwoordelijke (EV)

Onder toezicht van Leefmilieu Brussel gedurende
4 jaar
Begeleiding door Leefmilieu Brussel Expert

pour la Gestion Energétique Opdrachten van de EV:

Plan voor Lokale Actie
voor het Gebruik van Energie .

Monitoring van het verbruik

Voorzien van maatregelen om het verbruik te
verminderen

Vrijwillig PLAGE-programma sinds 2006

15 gemeentes

5 ziekenhuizen

11 huisvestingsmaatschappijen
110 scholen

34 energieverantwoordelijken (EV)

Vermindering met 17 % van het
brandstofverbruik op prioritaire sites
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

s EIEE

Resultaat van 2 PLAGE-cycli bij COMENSIA

Subsidie Leefmilieu Brussel Subsidie BGHM
PLAGE 2012 - 2015 PLAGE 2017 - 2020

Objectif economie 2020

P . .
repartission des .
i economie
consommations 21%
2015 01PET- 16
economies 27%
FOREST 226 16%
1%\
CHAPEAU 33
1% — \
TEMPLE 5
2%

COGN 57 EAN

PREV 29

3%
13 Quart VERR >
MONS 241 12%
2%
12 camP 02 HUND 1-2
11B0S-92 19 7%
1%
10 GOF - 44
1%
03 HUND 3-4
09SAVO-21 7%
1%
08 FOREST 282 O 04 HUND 7-8
3% 05 BAECK 7%
2% .
07 EICH 5%

o
= 01PET-16 lOﬁ-{iJND 1-2 =(03HUND34 w=04HUND7-8 wm05BAECK = 06 DUNANT 14 = 07 EJICH

= 08 FOREST 282 m 095AVO -21 = 10GOF - 44 = 11B0OS-92 = 12 CAMP 13 Quart VERR  economie

Ref. 2009 - 2011: 17.000.000 kWh Ref. 2014 - 2016: 15.000.000 kWh
2015: 14.300.000 kWh 2020: 12.000.000 kWh
Besparing van + €100.000/jaar Besparing van + €100.000/jaar
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING
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Evolutie, van een functie als EV naar een cel met 4 medewerkers
Het streven van Comensia om een gezonde, aangename en duurzame
leefomgeving te creéren voor haar cooperatieve huurders, medewerkers
en toekomstige generaties.

Energieverantwoordelijke Cel Energie-Leefmilieu en Duurzame
1 persoon - ontwikkeling
PLAGE-programma 4 medewerkers

Programma voor Duurzame Ontwikkeling

Project 2022: Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2030: 3 takken

ECODYNAMISCHE
ONDERNEMING

Eco-gestion (Label « Entreprise Ecodynamique ») ECODTNAMIQUE

Espaces verts et gestion de |'eau de pluie o “

WAT NAT

Energie - PLAGE oy
\PLAGE
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n INHOUDSOPGAVE

CONTEXT
» Openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's)
» Het PLAGE-programma

ERVARINGEN OP HET TERREIN
> Peterbos 2: aanpassing van parameters
» Vorst 226: verband tussen energieboekhouding en regeling
» Baeck: monitoring van thermische zonnepanelen
» Dunant: monitoring van fotovoltaische zonnepanelen
» Hunderenveld: afstandsbeheer

VERWORVEN ERVARING: AANDACHTSPUNTEN
» Te voorziene aspecten bij het ontwerp
» Energieboekhouding
» Afstandsbeheer
» Bewustmaking van bewoners
» Onderhoudsovereenkomst
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

n VOORBEELD 1: PETERBOS 2

Peterbos 2-3 in Anderlecht
» De stookplaats van Peterbos 2 produceert verwarming en SWW voor 2
gebouwen:

* Peterbos 2 — 105 woningen
* Peterbos 3 — 24 woningen

Peterbos 2 — renovatie 2009
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

n EVOLUTIE VAN DE PETERBOSPARK-SITE OVER EEN PERIODE VAN 5 JAAR

Evolutie Peterbos 2-3
2009: isolatiewerken PB2

Consommations par an

2000000 kWh 4000 DJ

1750000 kwh 3500 )

1500000 kwh 3000 0J

1250000 kwh 2500 D)

F
E 1000000 kWh 2000 DJ

750000 kwh 1500 CJ
500000 kwh

1000 0J

250000 kwh cooD

0 kwh oo

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M chauffage M@ ECS B Conso. normalisée -0

» Teleurstellende resultaten t.o.v. de investering
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EVOLUTIE VAN DE PETERBOSPARK-SITE OVER EEN PERIODE VAN 5 JAAR

Bijstelling van de regeling in 2012 Renovatie van de stookplaats in 2013

22/11/2012 APPOINTS
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

n EVOLUTIE VAN DE PETERBOSPARK-SITE OVER EEN PERIODE VAN 5 JAAR

Evolutie Peterbos 2-3

2013: isolatie Peterbos 3
Volledige renovatie van de stookplaats en bijbehorende
uitrustin 2014: Regeling - bewustmaking

4000 DJ

2000000 kWh

2012: bijstelling van de
" regelifig

0000 kWwh

-45 %,
° 50% .

2000 DJ

1500 DJ
1000 D)
I cooD
oo
2015

= Als gevolg van de verschillende maatregelen, daling in 2015
van... 50 %!

1250000 kwh

F
E 1000000 kWh
0000 kwh
0000 kwh

250000 kwh

0 kwh

M chauffage M@ ECS B Conso. normalisée -0
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n VOORBEELD 2: VORST 226

Vorst 226 in Sint-Gillis
» Klein appartementsgebouw van 15 wooneenheden:

« verouderde stookplaats,

« overgedimensioneerd,

« probleem met de productie van
sanitair warm water
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

“ VOORBEELD 2: VORST 226

Renovatie van de stookplaats in 2015

Voorafgaande studie: verwachte daling van
30 % van het gasverbruik na de werken.

Raming gemaakt op basis van:

« Betere dimensionering van de
verwarmingsketel

« Uitrustingen met een hoger rendement

» Betere regeling, monitoring van de
parameterinstellingen
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VERWORVEN ERVARING

FEEDBACK

CONTEXT
VOORBEELD 2: VORST 226

buitentemperatuur 2>
Nachtregime - NOK

overeenkomstig de
OK

Meting vertrek/retour
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% de la consommation réelle par rapport a la consommation attendue (100%)
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VERWORVEN ERVARING

FEEDBACK

CONTEXT
VOORBEELD 2: VORST 226

Aanpassing van de regelinstellingen in maart 2015

% de la consommation réelle par rapport a la consommation attendue (100%)
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

“ VOORBEELD 3: H. DUNANT

Dunant 12-14 in Evere

» De stookplaats van Dunant 14 produceert verwarming en SWW voor 2
gebouwen:

e Dunant 12 — 32 wooneenheden
e Dunant 14 — 29 wooneenheden

Fotovoltaische zonnepanelen
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FEEDBACK

VERWORVEN ERVARING

n VOORBEELD 3: H. DUNANT

Voorzien van een afstandsmonitoring voor de fotovoltaische zonnepanelen

Dunant14 Rapport quotidien de l'installation

Total yleld Total yleld

Muodification du compteur Modification du compteur
Appareils{ Installations [owh] [lewh]

06/ 05/ 2020 mal 2020
Dunant14 35,17 150,57

3517 150,97

[Total] [Total]

du 06/05/2020
B £/0512
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o e
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[
n'e

‘Wh)] Modification du
]

L Rendement total [kih] Dunant14 |

,
;
Ju _——— —— -
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Total yield

Modification du compteur

[kwhi]
2020

182,65

182,66
[Total]

]

21:00 |

]
23

g
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Production Photovoltaique

2018 2019 2020

110%

105%

100%

95%

90%

85%

Production vs 2018 [%]

Monitoring van de productie van
op afstand

Snelle identificatie van storingen

Verhoging van de
elektriciteitsproductie met 15 %
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n VOORBEELD 3: CRAETBOS

Craetbosgaarde in NOH
» De stookplaats van Craetbos produceert verwarming en SWW voor:
1 gebouw — 53 appartementen
* 5 huizen

Thermische zonnepanelen

—, 3 =
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n VOORBEELD 3: CRAETBOS

Voorzien van een afstandsmonitoring voor de thermische zonnepanelen

Priparateurs ECS inslantanés

SONENKRAFT. 1x FAM 225

Appartements NOH o J_f i3 | = <I_¢ s

Al
= |

Tl f—{E=h * Monitoring van de productie van

5 ; 5 g op afstand

: Appoint . e . .

d'b : - 2 REMENA « Snelle identificatie van storingen

ot o crras s e « Verhoging van de
Production Thermique warmteproductie met 62 %
160.000 180%
g 140.000 160%
% 120.000 1a0% §
% 100.000 120% §
E 80.000 ;g:% E
E 60.000 600/: *E
§ #0.000 40% O
E 20.000 20% =
0 0%
2018 2019 2020
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VOORBEELD 3: ITTERBEEK - LONGTIN

Itterbeek in Anderlecht
Longtin in Jette

> Itterbeek: passiefgebouw opgetrokken in 2018
» Longtin 58-60: gebouw met 38 wooneenheden

Nieuw passiefgebouw Gecentraliseerde verwarming

ER ’

I 4 z
18 / .

\

|

Itterbeek
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n VOORBEELD 3: ITTERBEEK - LONGTIN

Temp. extérieure mesurée 129°C

Temp. extérieure atténuée 84°C

Werkingsprincipe van een
ECS — 149356  kWh WKK.

CHAUDIERE CHAUDIERE
COGEN REMEHA

nnnnnn

........................... ] = Gelijktijdige productie
van warmte en elektriciteit

53020 m3

0% 0%
CdC H
Consigne normale 80 °C H 0 7441 Heures 3880 Heures

@ | corsane et s0°c 27 12C  Chauftag ; = rendementswinst

..........................

Confort 22.0 °C

*mm
T e

ELECTRICITE ~ 80% CENTRALE

DE PERTE

[ 143°C l_132°cC

: lise EC Ballon ECS : : i
: oo : oo : i i
H an - : e surk A : H i PREasion
H qémange HE décnange A [Arét  ip Marche: g i
i | B |amet g Amet g i 4%
H I : ® H DE PERTE
i i : E ......... .........;: a88°CH : H
: I : : 475°C! H H 2
s : ferg : : i
" ° i H .
:

>10%

DE PERTE

CHAUDIERE

Belang van regeling en monitoring!!!
Indien het aantal bedrijfsuren te laag is = financieel verlies.
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n VOORBEELD 3: ITTERBEEK - LONGTIN

Production COGEN Itterbeek

35000
30000
—= 25000
=
X, 20000
2
© 15000
2
W 10000
5000 -
0
Juin-Oct 2019 Juin-Oct 2020
m Chaleur mElectricité
Production Cogen
90000 450
< 80000 400 . . . .
2 20000 w0y 0 Optimalisatie van de regeling voor
S 60000 300 g . i o
£ cooco v & Itterbeek: productie + 20 %
8 40000 200 & : :
2 30000 st ¢ Toevoeging WKK voor Longtin
2 20000 100 ©
2 10000 50
5 0 0

2018 2019 2020

Titre de |'axe

M ltterbeek M Longtin
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n VOORBEELD 3: HUNDERENVELD

Hunderenveld in Sint-Agatha-Berchem
» 3 gebouwen met 106 wooneenheden elk

1 stookplaats per gebouw

2020

« Overschakeling van stookolie
naar gas

* Vervanging van de
regelingen
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FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

27 VOORBEELD 3: HUNDERENVELD

 Nieuwe
gecentraliseerde
regeling

 Parameters
zichtbaar van op

afstand

Oude regeling op
verwarmingsketel

Temp. extérieure mesurée 7.2 °C
emp. extérieure atténuée 5.8 °C

Ve
¥ Valeur actuelle temp. Retour 56.5 °(§ demmmon) i @n
Valeur temp/ retour 56.8 °C Valeur temp| retour 42.0 °C
Préséle. man. cons. - °C ,!l =) x‘
T SC sélect. Man Auto 4 L)
Chaudiére pilote 2 adot
. g
— g
'iw
Pomge dosse
cHi = @ /
> @ ut brileur — ut brileur - % ok
@w‘“ etpur marche brll. — rche bral. —
ps Bftleurét 1 — ps Blleurét1 —
am) | ¥ mar. Bral — onjpt. DEmar. Bril —
2 ()
e [eern)
Vanne isolement Ouvel E Vanne isolement Ferm Boucle Sanitaire
'0§. vanne primaire 92 %
Cons. T.dép. prim. 70.0 °C Cons. temp. chaudi. 72.0 °C Cons. temp. chaudi. — °C
Temp. départ prim 8_7'8 c Val. mesurée de temp. 66.1 °C Val. mesurée de temp. 43.2 °C Cons. normale 60 °C
1 Consigne 0-10V 89 % Gonsigne 0-10V 0 % Cons. réduite 50 °C
- Réduc. cons.ECSbas 8K
s @D
7 .
Facade Arriére C3 Cons. Ballon ECS 60.0 ° Cons.anti-legionelle —
] Positipn vanne de mélange 61 % Temp. ballen haut 59.2 °
Cpnfart 21 Cons. temp. Départ 55.6 °C Sur. cons. Dép. Prin 2 K
Ecorofnic 16 0\ mesurée de temp. 54.3 °C ’ e '!K
-100°c| 75 = N P Cons. temp. princ. 72.0 °Q 4
20FC|32°Q Valeur actuelle temp. princ. 68.0 °C ﬁu
Facade Avant C4
Rosition vanne de mélange 69 % Cons.temp.dép sec. 65.0 Yam
Cpnfart 21.0  Cons_ temp. Départ 557 °C Val temp. dép sec. 526 (EE pebsmirand
Ecpnomii — Valeur temp. départ 543 °C Gan
T s Temp) ballon bas 58.7 *C
Vidnge ;
ECS
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“ VOORBEELD 3: HUNDERENVELD

Meetcampagne van op afstand

Monitoring van de goede werking van de regelingen

SWW

1.7

08.03.21
04:00:00

07.03.21
00:00:00

07.03.21
04:00:00

07.03.21
08:00:00

07.03.21
12:00:00

07.03.21
16:00:00

07.03.21
20:00:00

08.03.21
00:00:00

Geel: instelwaarde SWW

Blauw: gemeten temperatuur bovenaan in
boiler

Rood: gemeten temperatuur onderaan in
boiler

Al

Accueil > 0.2.2 DISTRIBUTION > EC
08.03.2021 01:15:00

08.03.21
08:00:00

70

0

Verwarming

07.03.21
00:00:00

07.03.1 070321 07.03.2112:00:00 07.03.21
04:00:00 08:00:00 16:00:00

070321
20:00:00

08.03.21
00:00:00

08.03.21
04:00:00

08.03.21
08:00:00

Geel: gemeten buitentemperatuur
Blauw: instelwaarde vertrek verwarming
Rood: gemeten vertrektemperatuur
verwarming
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n VOORBEELD 3: HUNDERENVELD

Monitoring van het verbruik: energiehandtekening

Investering voor de werken € 220.000
Jaarlijkse winst: €90.000/jaar

8000 . "
Hunderenveld 7-8 signature energétique

7000

6000

y = 406,57x+871,29
5000
4000
y =285,65x+1012,1
3000
2000
1000

0 2 - 6 8 10 12 14 16
* 2017 4 2020

Met de energiehandtekening kan de structurele verandering in het
verbruik van een gebouw worden weergegeven
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INHOUDSOPGAVE

CONTEXT
» Openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's)
» Het PLAGE-programma

ERVARINGEN OP HET TERREIN
» Peterbos 2: aanpassing van parameters
» Vorst 226: verband tussen energieboekhouding en regeling
» Baeck: monitoring van thermische zonnepanelen
» Dunant: monitoring van fotovoltaische zonnepanelen
» Hunderenveld: afstandsbeheer

VERWORVEN ERVARING: AANDACHTSPUNTEN
» Te voorziene aspecten bij het ontwerp
» Energieboekhouding
» Afstandsbeheer
» Bewustmaking van bewoners
» Onderhoudsovereenkomst
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“ VERWORVEN ERVARING — BlJ HET ONTWERP

Kritische blik op de hydraulische schema’s

aaaaa’ ziﬁ’ Een functionele beschrijving
X : ey eisEN
- = Voorbeeld:

Als de retourtemperatuur minder
dan 40 °C bedraagt, voert een
driewegsklep het water naar het
onderste deel van de boilers

De beschrijving bij de keuring
testen

Ce plan est uniquement valable pour 1a techaique qu' il réprésente

D4 plan o ankel geldig vesr vat batratt de hachnische die veorgesteid zifm

Alleen aanvaarden wat men begrijpt!!!
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

n VERWORVEN ERVARING — BlJ HET ONTWERP

Kritische blik op de dimensionering

Studiebureau: 70 wooneenheden — 5 personen per
wooneenheid — 50 liter warm water van 60 °C per
dag

Hypotheses durven onderzoeken!!!

/ I\

Studiebureau Roland RIXEN Werkelijke
350 166 toestand ...
medewerkers medewerkers 130 medewerkers

10 m* SWW/dag 5> m* SWW/dag 3 m* SWW/dag

350 kW 166 kW
250 kW-2000 | 100 kW-500 |
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

VERWORVEN ERVARING — ENERGIEBOEKHOUDING

Energieboekhouding
» Maakt een vergelijking met andere gebouwen mogelijk

Petits batiments a
forte Grands batiments

E 300
: sonsommatio a forte
2 consommation
8 = 21 Rue de la Querelle 2
‘é , 0 m2
5 3
;i .
8 100
$
: 2.5k S5k 7.5k 10k 12.5k 15k 17.5k 20k 22.5k
Surface chauffée m2
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

VERWORVEN ERVARING — ENERGIEBOEKHOUDING

Energieboekhouding

» Maakt een analyse van de evolutie van het verbruik van een gebouw
mogelijk

Consommations par an

5000000 kWh

4000000 kWh
3000000 kWh
2000000 kWh
1000000 kWh -

2010 2011 2012 2013 2014

I Conso. normalisée -
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

n VERWORVEN ERVARING — ENERGIEBOEKHOUDING

Energieboekhouding
» Vergelijking van het werkelijke en het verwachte verbruik van gebouwen

% de la consommation réelle par rapport a I'attendue
150

Plus qu’attendu

\I
Moins qu’attendu || |I||I||
TH TR

B CHAPEAU 33 : 2015 [ COFFART 44 : 2015 [ MENAG 22:2015 [ MONS 241:2015 M@ MONT 64:2015 @@ PET16:2015 @M PET 2:2015 M PET6:2015 @@ PREV 10:2015 WM PREV 29 : 2015
@ RUYS 12:2015 M RUYS16:2015 ERUYS20:2015 I TEMPLE 11 :2015 W TEMPLE 13: 2015 I TEMPLE 5 : 2015 I TEMPLE 9 : 2015

125

100 %

réellefconso
~
v

% et conso
wn
S

~
w

0
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

“ VERWORVEN ERVARING — AFSTANDSBEHEER

Afstandsbeheer

» Meetcampagne: oplossing van een werkingsstoring op het niveau van de
SWW-lus

BoEad s BN YYERER®ERBEASLESESEBREEBRERR IS

—— TECAC] —— TECRC] —— TECHTC) —— TECArC]

Blauw: productie — Rood en groen: vertrek lus — Geel: retour lus
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

VERWORVEN ERVARING — AFSTANDSBEHEER

Afstandsbeheer

— 66.2 °C kwh Rad 121521
2000 s soeee 01 meesa soeee

14.1°C
Chd CHF ChdECS
AR Enabled o Off
(= ¥ - ECS
V2V chd V2V ecs
On On
s Ouverte : so Quverte |
g x°°0 % X .
= - o Of :
3OS ‘*;@ X . : :
1 g . .
& ‘éZVbYD off 1 66.6 °C ' : et | —
: s : ' . 1t | e70°C
4 Fermée : 1 v ' H
' ' . ']
X ’x . . o i
- R Y
' A : ! : &
Chauffage *.5 - ' - -
Consigne 463 °C 486°C ! : s3s°c ||} sa1c||:
L] L i
| dcac s5°C 65°C : v v v
20°C 20°C : H : ;
Jour/Nuit 20.0 °C 150 °C : : : '
Leccsssssnssssncsnsnsnss Fdessnssssssnsnssssssesss Leddecnsnssssssnsnssssnsss 4
{
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CONTEXT

FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

“ VERWORVEN ERVARING — BEWUSTMAKING VAN BEWONERS

°C

24.0

22.0

20.0

Bewustmaking van bewoners

» Klachten objectiveren

14.01

10.0

8.0

6.0

0.0

Mme Cortvrint PB6/148
T° entre 24°C et 22°C

120

..10

mer. 05

ven. 07

dim. 09 mar. 11 jeu.13
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

VERWORVEN ERVARING — BEWUSTMAKING VAN BEWONERS

Bewustmaking van bewoners

.y
\Plé—f Fiche-Info : Conseils Chauffage

Hunderenveld
i chaufferie b
Chaudiére
Circulateur
||H|||||||||||||||| I
et | | 1 Rasizseur 1 ¥
al ™ m) eau chaude
i

 —
Vos radiateurs sont tiedes, cela suffit pour maintenir le confort dans le logement (20-22°C).

Plus il fait froid dehors, plus vos radiateurs seront chauds.

Le soir vers 23h la température des radiateurs diminue automatiquement.
\ Le matin vers 5h30 le régime normal est activé. Les radiateurs chauffent plus fort.
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

“ VERWORVEN ERVARING — ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Opdracht voor diensten voor het onderhoud van de collectieve
stookplaatsen

» De prestaties per type uitrusting definiéren

™
<
£
2
W

POMPES et GROUPE DE SURPRESSION : Controle de fonctionnement et bruit. 4
Contréle des organes de commande.
Controle des bourrages et des joints.
POMPES et GROUPE DE SURPRESSION : Contréle de lubrification ou graissage. 2
Dégagement des tuyauteries d'écoulement.
Remédier aux fuites si nécessaire
resserrage ou remplacement des bourrages.
VANNES MOTORISEE Vérifier si elles répondent aux régulations 4
Contrdle des joints ou des presse-étoupe.
Remédier aux fuites si nécessaire.
VANNES MOTORISEE Contréle de I'étanchéité en été, et ajustage des courses si 1
nécessaire.
Entretien des servo-moteurs.
Contrdle des régulations climatiques, vérifier si les
températures sont normales

REGULATIONS :
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CONTEXT

FEEDBACK

VERWORVEN ERVARING

n VERWORVEN ERVARING — ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Opdracht voor
stookplaatsen

» Database van de technische uitrustingen van de stookplaatsen

diensten voor

het onderhoud van de collectieve

DETECTION GAZ (type chaufferie)
ALB_DCTO1 1| GASDETECTIEAPPARAAT (stookruimte type)
1. Primaire Compteur gaz
ALB_CPTGO1 Primaire 1| gasmeter
1. Primaire Débourbeur
ALB_DEBO1 Primaire 1| Slijkafscheider débourbeur - dégazeur
1. Primaire Régulation
ALB_REGO3 Primaire 1| Regeling gere cascade chaudiere - ouverture V2V
1. Primaire Vanne 2 voies
ALB_V2V01 Primaire 1| Tweewegafsluiter ouverture si forte demande chauffage mote!
1. Primaire Vase d’expansion
ALB_EXPO1 Primaire 1| Expansievat
2. Chauffage CHAUDIERE GAZ COLLECTIVE
ALB_CH-GO1 Verwarming 1| COLLECTIEVE GASKETEL 1. condensation

Q OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — REGELING VAN GEBOUWEN — LENTE 2023



CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

n VERWORVEN ERVARING — ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Opdracht voor diensten voor het onderhoud van de collectieve
stookplaatsen

» Hydraulisch schema voorzien van etiketten

-
Condenseur
d'expansion
|
Vidange *
v —
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CONTEXT FEEDBACK VERWORVEN ERVARING

VERWORVEN ERVARING — ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Opdracht voor diensten voor het onderhoud van
stookplaatsen

» Inhoud van het onderhoudsrapport

de collectieve

Date de passage :

Rapport d'entretien

Chaufferie : EntretienN°: 1 - 2 -

T° extérieure : type d'entretien :

Qualité Eau chauffage

PH - dureté - métaux

Chaudiéres
généralités
Extincteur/ Alarme gaz Etat - date validité - seuil déclench )
4
Régulation cascade Etat - réglages - aquastats
Chaudiére 1 / Buleur Etat - T° depart - T° fumée - rendement
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“ TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

&P

Verband tussen een goede monitoring van het patrimonium en
energiebesparing

Sleutelrol van de regeling

 In verband met de energieboekhouding

* In verband met monitoring van op afstand (afstandsbeheer)
 In verband met de bewustmaking van bewoners

* In verband met een hoogwaardig onderhoud

Begrijpen van de werking, vanaf de ontwerpfase een duidelijke
functionele beschrijving voorzien

@ FORMATION BATIMENT DURABLE — REGULATION DES BATIMENTS — PRINTEMPS 2023




n CONTACT

Roland RIXEN
Ingenieur-energieverantwoordelijke
COMENSIA

. +32476 28 68 45

< rri@comensia.be

[ ]

‘ II.!’ Comensia
coopérative de locataires
huurderscooperatieve

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

FORMATION BATIMENT DURABLE — REGULATION DES BATIMENTS — PRINTEMPS 2023
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