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Delen van ervaring : energiebeheer in de gebouwen
Voorbeelden uit de ervaring van Befimmo
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INHOUDSTAFEL

VASTSTELLINGEN INZAKE DE BESTURING VAN INSTALLATIES
VIA GBS

WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

GEBOUWBEHEERSSYSTEMEN IN DE PRAKTIUK: ENKELE
VOORBEELDEN

» Analyse globaal comfort (omgevingstemperaturen)

» Analyse energievernietiging

» Analyse ketelcondensatiepotentieel

» Analyse verkeerde installatiewerking

» Analyse balancering van installatiewerking

» Onderzoek van waarden buiten de normen (voorbeeld

omgevingstemperaturen)
» Gedetailleerde analyse van een zone
» Prestatie-dashboard
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_ UITDADINGEN VOOR GEBOUWBEHEER

De uitdagingen voor gebouwbeheer

>

>

>

Verzekeren van het comfort in de ruimten
Beheersen van het verbruik

Garanderen van de duurzaamheid van het gebouw
Rapporteren van de activiteiten

» aan de eigenaar / beheerder

* aan de gebruikers

Peu de confort Confort
Performant Performant

Peu de confort Confort
Peu Performant Peu Performant
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- UITDADINGEN VOOR GEBOUWBEHEER

e r—

' .=u-ur :’q:' l:r§1 muum:! %

B :".?E“ )

Eigenaar /
beheerder

Gebruikers

Onderhoudstechnicus
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- UITDADINGEN VOOR GEBOUWBEHEER

Over welke tools beschikt u :
Energieboekhoudsysteem
Gebouwbeheerssysteem
Prestatieverslagen
Klachtenbeheerssysteem ...
Diverse auditverslagen ...
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UITDADINGEN VOOR GEBOUWBEHEER

CUG BEFIMMO  ~  Building | Central gate

Energieboekhoudsysteem =
Totaalbeeld

AA_aM

— Central gate .23 . 30 Nov 2020 Max: 7.84 kW Total: 904.49 kWh
— Central gate Mon, . 30 Total: 610.00 m*

Getsnapshot link ~ Get live dashboard ~ Get email notification ~ Show measurements details  Add to my profile

Gebouwbeheerssysteem
= Actueel beeld
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Specifieke historieken é‘
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Het beeld dat u krijgt met gebouwbeheerssysteemen :
is reéel op het betreffende ogenblik;
vereist enorm veel tijd om een overzicht te verkrijgen;
iIs onbewerkt;
is soms een illusie (niemand bevindt zich voor het scherm ...)
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“ INHOUDSTAFEL

VASTSTELLINGEN INZAKE DE BESTURING VAN INSTALLATIES VIA
GBS

WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

GEBOUWBEHEERSSYSTEMEN IN DE PRAKTIUK: ENKELE
VOORBEELDEN

» Analyse globaal comfort (omgevingstemperaturen)

» Analyse energievernietiging

» Analyse ketelcondensatiepotentieel

» Analyse verkeerde installatiewerking

» Analyse balancering van installatiewerking

» Onderzoek van waarden buiten de normen (voorbeeld

omgevingstemperaturen)
» Gedetailleerde analyse van een zone
» Prestatie-dashboard
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“ WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

Créatie van KeyWey voor

= de automatisering van de
handelingen die de operator Process
moet uitvoeren om een
installatie te controleren,
ongeacht de grootte ervan

Reading

Storage

Analyze

Reportin
g
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n WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

Schoolvoorbeeld ...

2

analyse van de afgeleide van een temperatuur ?
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n WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

Hoe dit fenomeen analyseren in KeyWey ?
» Visualisering van de temperatuurcurve
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WAAROM EEN ANDERE AANPAK?
Ao = peys )
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Hoe dit fenomeen analyseren in KeyWey ? e
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n WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

o )
Hoe dit fenomeen analyseren in KeyWey ? IECR =
» Visualisering van de controle van de grenswaarden L8N
z
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n WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

Hoe dit fenomeen analyseren in KeyWey ?
» Controle met variabel setpunt o N
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“ WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

Consolidation résultats controle de température
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WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

Conflits Energétiques GP1 - Ejecto
Fonctionnement GP éjecto basé sur la libération du registre Air GP
Historical
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n WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

Conflict: Detecteert de momenten waarop een warmte- en een koudebronin
conflict ziine@ Energievernietiging . seeimeme
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n WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

o~ Ketelcondensatiepotentieel

September:

November:
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n WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

Werden de
installaties
eigenlijk Maar...
viteraard ...

stilgelegd op
11 novembere

Ventilatorwerking

11 november?e

Befimmo - Consolidation de I'état de marche de I'ensemble des groupes de ventilation
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n INHOUDSTAFEL

VASTSTELLINGEN INZAKE DE BESTURING VAN INSTALLATIES VIA
GBS

WAAROM EEN ANDERE AANPAK?

GEBOUWBEHEERSSYSTEMEN IN DE PRAKTIJK: ENKELE
VOORBEELDEN

» Analyse globaal comfort (omgevingstemperaturen)

> Analyse energievernietiging

» Analyse ketelcondensatiepotentieel

» Analyse verkeerde installatiewerking

» Analyse balancering van installatiewerking

» Onderzoek van waarden buiten de normen (voorbeeld

omgevingstemperaturen)
» Gedetailleerde analyse van een zone
> Prestatie-dashboard
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n ENKELE VOORBEELDEN

Enkele voorbeelden: isde werkingstijd van de installaties gebalanceerd?
e~ Gebalanceerde werking
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n ENKELE VOORBEELDEN

Enkele voorbeelden: onderzoek abnormale waarden

<o

Lokaal 1
Lokaal 2
Lokaal 3

Lokaal 480

Monster |
Monster 2
Monster 3
Monster 4

350 000

monsternemingen

Q OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN — ENERGIEBEHEER - ENERGIEVERANTWOORDELIJKE — HERFST 2023

Monster 720



2 =NKELE VOORBEELDEN \

Enkele voorbeelden: onderzoek abnormale waarden
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n ENKELE VOORBEELDEN

Enkele voorbeelden: virfuele meting ‘9%/96 " ey, e

Raming van het energieverbruik per component overeenkomstig hun
eigen kenmerken! e

Comptage virtuel pompes
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“ ENKELE VOORBEELDEN

‘#BACnet - #BACnet
Réseau 1 ' Réseau 2, 3...

A &

il

Communication initiee ce
Pintérieur du réseau BACnet
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as .
Een echte teletijdmachine ... @
T Pas "d'accés spéciaux” av réseau de
contrdle (VPN, usager'mot de de passe, Les projets sont en lectures mlesi
exception au pare-feu..) qui donnerait les clients et utilisateurs n'ont pas a

Archivering op basis van big data

Presentatie van informatie a la carte

une porte dentrée potentielle & des apprendre un autre mot de passe
individus mal intentionnés. parmus tant d avtres.

KeyWey
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ENKELE VOORBEELDEN

Dit type systeem maakt het mogelijk
» zonder vervanging van de gebouwbeheerssystemen :
» Te beschikken over :

Een totaalbeeld voor de beheerder

Een specifiek beeld om storingen te vinden voor de technisch
verantwoordelijke

« de omgevingsvoorwaarden te beheersen

« de efficiéntie van de installaties te controleren
(energievernietiging, gebalanceerde werking, ...)

» de invloedsfactoren te visualiseren ...
» de verbruiksanalyse uit te voeren ...
» de temperaturen van de verdeel- en productiekringen te optimaliseren ...

* incidenten te analyseren met behulp van een geavanceerd
identificatiesysteem ...

= ZONDER HIER UITERST KOSTBARE UREN AAN TE
BESTEDEN
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“ ENKELE VOORBEELDEN

Gebovwbeheerssystemen opnicvw vitgevonden
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n CONTACT

Christian COUGNET Nu is het aan jullie!

SeaSquare
& +320475 654 497
Christian.Cougnet@seasquare.be

Seasquare
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