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SCOPE : 
• Resultaatgericht studiebureau rond energie

• Audits/reglementaire audits

• Energieprestatiecontracten

• Monitoring

• Studies in speciale technieken 

• Installatie en programmatie van regelingen

• Administratieve en technische follow-up tijdens de 

verschillende PLAGE-fases voor verschillende organisaties

Organisaties Vastgoedpark/opper-vlakte PLAGE-doelstelling

AGInsurance 11 kantoorgebouwen/~175.000m² 4 GWhp ~8%

Trade Mart 2 kantoorgebouwen + 

handelszaken/195.000m²

9 MWhp ~0,5%

Eurocontrol 4 kantoorgebouwen/~75.000m² 3 GWhp ~10%
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GEBOUWEN

Ondersteuning voor 3 verschillende soorten vastgoed

1. Kantoorgebouwen (voornamelijk kantoorruimte)

2. Winkelgebouwen (voornamelijk winkelruimte)

3. Openbare gebouwen (voornamelijk kantoren en conferentie-
/trainingsruimten)
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GEBOUWEN

Kantoorgebouwen



5

GEBOUWEN

Kantoorgebouwen
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GEBOUWEN

Gebouw voor handelszaken (Trade Mart Brussel)
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GEBOUWEN

Openbaar gebouw (Eurocontrol)
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TUSSENKOMENDE PARTIJEN
• PLAGE-coördinator

 SPOC LB en onderaannemer 

• Teamwork en onderaanneming (Optiwatt)
 Oprichting van een PLAGE-team met follow-upvergadering 2 x per maand + follow-up van gedeelde documentatie 

via Sharepoint

Uitbesteding van taken in verband met de uitvoering van het PLAGE, maar de coördinator blijft de SPOC voor de 

hele PLAGE-procedure

• Gedeelde gebouwen 
Uitwisseling van info en gegevens + aanwijzing van een hoofdcoördinator

• De PLAGE-revisor
-Onafhankelijk van de door PLAGE beoogde organisaties 

-Externe partner van LB

-PLAGE-gids en SPOC

-Controle ingevoerde gegevens en AP

-Communicatie + vergadering 

• Leefmilieu Brussel
-Regelgevende modaliteiten

-PLAGE-doelstelling

-Ondersteuning revisor

- Opleiding

-Toepassen van eventuele sancties
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TUSSENKOMENDE PARTIJEN

• De PLAGE-revisor
• Onafhankelijk van de door PLAGE beoogde organisaties

• Externe partner van LB

• PLAGE-gids en SPOC

• Controle ingevoerde gegevens en AP

• Communicatie + vergadering 

• Leefmilieu Brussel
• Regelgevende modaliteiten

• PLAGE-doelstelling

• Ondersteuning revisor

• Opleiding

• Toepassen van eventuele sancties
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FASE EN TERMIJNEN

31/12/2020 31/03/2023

1/04/2026

30/06/2020 30/06/2022

Start PLAGE in juli 2019  identificatiefase uitgesteld tot 31/12/2020 vanwege Covid, oorspronkelijk 07/2020

Programmatie oorspronkelijk voor juni 2022 maar uitgesteld tot 31/03/2023  Covid, moeilijke referentieperiode

Uitvoering gedurende 3 jaar  2026 + evaluatie
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FASE EN TERMIJNEN

• Identificatie 

• -Aanwijzing PLAGE-coördinator

• -Listing vastgoedpark

• Programmatie

• Opstellling van het energiekadaster

• ->Berekening van de exacte oppervlakte per categorie + bijbehorend verbruik (wanddikte, technische 

ruimte ...)

• - Berekening van het referentieverbruik (laatste 12 maanden of 36 maanden met motivering)

• - Berekening van de doelstelling = ∑ doelstellingen gebouwen (∑ doelstellingen gebouwzones) (specifiek 

PE-verbruik) inspanningsschalen
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FASE EN TERMIJNEN

• Programmatie (meer)

• Uitwerking van het AP en de besparingsmeetmethode (Standaard of IPMVP)

• Per gebouw: soort meting, AVEP-categorieën, berekening PE-besparing

• Per actie: technische beschrijving, berekening van besparingen in FE en PE + hypotheses, 

berekening van investeringskosten)

• Opstelling van de energieboekhouding

 Stapsgewijze follow-up van het PLAGE-protocol en de gebruikershandleiding 

+ ondersteuning van LB 
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FASE EN TERMIJNEN

• Uitvoering
• Uitvoering van het AP

• Opzetten van een meetsysteem 

• Follow-up van het energieverbruik, berekening maandelijkse besparingen met reporting

• Evaluatie
• Berekening van de besparingen

• Balans van de acties

• Evaluatieverslag
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UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
IDENTIFICATIE 
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UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
IDENTIFICATIE 
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UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
PROGRAMMATIE 
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UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
PROGRAMMATIE: KADASTER 
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UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
PROGRAMMATIE: KADASTER 
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UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
PROGRAMMATIE: CATEGORIEZONE  
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UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
PROGRAMMATIE: CATEGORIEZONE  

Codering oppervlak

Onbezet

Referentie

Gebouwuitbreiding met toestemming en rechtvaardiging van LB
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UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
PROGRAMMATIE: ACTIEPROGRAMMA

Famille n° Description de la mesure Investissement TRS
Accord 

AGRE/AGI
N° 

priorité

Date de 
mise en 
œuvre 

estimée

Combustible 
[kWhi/an]

Electricité 
[kWh/an]

Energie 
finale 

[kWhf/an]

Energie 
primaire 

[kWhp/an]

Financière 
[€/an]

CO2 [t/an]
Euros tvac ou 

htva
[années

]

1  Remplacement chaudières suivant étude de préfaisabilité 186.860 186.860 186.860 6.166 37,746 200.000 32,43

2 Adaptation des paramètres de la production de chaud - antigel 161.162 161.162 161.162 5.318 32,555 8.425 1,58

3
Eviter les mise en manuelle inutile (adaptations des PDC jour 
nuit et d’anti gel, adaptations d’horaire). Conscientisation du 
technicien de maintenance.

4 Adaptations des courbes de chauffe

5 Mise en place de stop été sur circuits de distribution 

7 Analyse régulation chaudière (cascade, allures, modulation)

8 Amélioration du rendement des récupérateurs sur chaudières 62.287 62.287 62.287 2.055 12,582 10.000 4,87

9 Adaptation de la programmation légionnelle (journ à hebdo) 17.402 17.402 17.402 574 3,515 250 0,44

Eau chaude sanitaire 10
Adaptation du fonctionnement de l'ECS en fonction des besoins
Analyse des besoins ECS cuisines  4.000 4.000 4.000 132 0,808 500 3,79

11

Mise en place d’un horaire GP en prenant en compte 
l’occupation réelle du bâtiment : fonctionnement de 9h à 12h et 
de 13h à 18h avec surveillance CO2.

134.770 101.935 236.705 389.607 14.539 67,488 250 0,02

12

Adaptation de la régulation des débits des GP sur courbe en
fonction de mesures CO2 en régulant ces débits plutôt sur une 
valeur moyenne de CO2 et en privilégiant le
recyclage via les extracteurs ou les registres

161.724 61.161 222.885 314.626 11.392 56,827 15.000 1,32

13 Revue des PDC courbe T° de reprise et de pulsion 

14
Optimisation de démarrage de la ventilation boost de chaud pour 
compenser le fonctionnement des résistance 21.436 21.436 53.589 2.122 8,467 8.425 3,97

15 Limiter les débits GP (salle IT, archives, …) 6.533 6.533 16.333 647 2,581 125 0,19

16 Adaptation de l’humidification --> énergivore 97.615 97.615 97.615 3.221 19,718 8.425 2,62

17
Diminution du cycle de rinçage et de désinfection de 
l’humidificateur sur 10 GP

61.725 7.400 69.125 80.225 2.770 15,391 5.055 1,83

18
Eviter la mise en manuelle des installations de production de 
froid. Conscientisation du technicien de maintenance. 

19
Adaptation des paramètres de la production de froid- PDC, 
départ froid sur courbe,.... 73.000 73.000 182.500 7.227 28,835 1.000 0,14

20 Paramètrage stop hiver production et distribution 116.629 116.629 291.571 11.546 46,068 8.425 0,73

21 Mise en place d'un horaire sur la production de froid 

22
Placement d'une production de froid autonome pour le 
refroidissement des locaux data 

23 Arret du refroidissement des locaux Patch en période hivernale 233.257 233.257 583.143 23.092 92,137 3.125 0,14

Système d'éclairage 24 Etude relamping/relighting des Parkings 75.816 75.816 189.540 7.506 29,947 48.000 6,40

25
Adaptation des horaires VC - GP - Distri et prod chaud et froid 
(remise en ordre)

26 Installation de panneaux solaires 73.800 73.800 184.500 7.306 29,151 120.000 16,42

27 Sensibilisation occupants 10.000 10.000 25.000 990 3,950 1.000 1,01

28
Imposition d'une journée/semaine de télétravail en période 
estivale

48.000 48.000 120.000 4.752 18,960 1.000 0,21

29 Adaptation de la charge sur 2 TFO 29.940 29.940 74.850 2.964 11,826 4.370 1,47

TOTAL DES MESURESsans projet RWP 182.564 275.445 458.009 871.175 33.294 145,68 187.600 5,63

Inclus

Economies 

Système de chauffage

Système de ventilation

Système de climatisation

Inclus mesure 2

Inclus mesure 2

Inclus mesure 2

Inclus mesure 2

Inclus mesure 2

Inclus mesure 20

Inclus mesure 20

Générales 

Famille n° Description de la mesure Investissement TRS
Accord 

AGRE/AGI

Combustible 
[kWhi/an]

Electricité 
[kWh/an]

Energie 
finale 

[kWhf/an]

Energie 
primaire 

[kWhp/an]

Financière 
[€/an]

CO2 [t/an]
Euros tvac ou 

htva
[années

]

1  Remplacement chaudières suivant étude de préfaisabilité 186.860 186.860 186.860 6.166 37,746 200.000 32,43

2 Adaptation des paramètres de la production de chaud - antigel 161.162 161.162 161.162 5.318 32,555 8.425 1,58

3
Eviter les mise en manuelle inutile (adaptations des PDC jour 
nuit et d’anti gel, adaptations d’horaire). Conscientisation du 
technicien de maintenance.

4 Adaptations des courbes de chauffe

5 Mise en place de stop été sur circuits de distribution 

7 Analyse régulation chaudière (cascade, allures, modulation)

8 Amélioration du rendement des récupérateurs sur chaudières 62.287 62.287 62.287 2.055 12,582 10.000 4,87

9 Adaptation de la programmation légionnelle (journ à hebdo) 17.402 17.402 17.402 574 3,515 250 0,44

Economies 

Système de chauffage

Inclus mesure 2

Inclus mesure 2

Inclus mesure 2

Inclus mesure 2



22

UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
PROGRAMMATIE: ACTIEPROGRAMMA

Berekening van indicatoren via Excel-bestand AP



23

UITGEVOERDE FASES - PLATFORM
PROGRAMMATIE: ACTIEPROGRAMMA
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ACTIEPROGRAMMA
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ACTIEPROGRAMMA
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M&V-PLAN: MEETPLATFORM
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M&V-PLAN: MEETMODEL
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• ++

• Tool voor follow-up energie en optimalisering

• Groepeert vele domeinen (EPB, Audits, AP, Meting, Projecten ...)

• Protocol en duidelijke handleiding

• Ondersteuning LB

• Te verbeteren

• Synergie/codering

• Vereenvoudiging procedure (dubbele codering)

• Bindend 

• Antwoordtermijn

• Opmerkingen

• Tijdrovend 

• Omring u met bekwame mensen

FEEDBACK
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Alexis Delferriere

adelferriere@optiwatt.be

BEDANKT VOOR UW AANDACHT


