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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

v

N Kennismaken met alle mogelijke toepassingen van een Energy
Management System
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DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN

Doelstelling Type meting |ldentificatie

Het verbruik beperken Automatisch Een vooraf bepaald profiel volgen, afwijkingen
vermijden

C Onregelmatigheden identificeren

Opvolging van het Automatisch De regels naleven
comfort
C Klachten vermijden
Opvolging van de Manueel kWh/m? per maand of per jaar
prestaties
CCertificering verkrijge
ERe Automatisch Invloedsfactoren?
C IPMVP

@
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DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN

Met welk doel? -> "... vaststellingen zijn zinloos als men daarna niet ingrijpt ..."

NRCLICK SCAN - 25 000 € D'ECONOMIE POUR SOLARCLICK ET NRCLICK, ALLIES DES
ETTERBEEK ! ey
r y ENEF
La commune dEtterbeek a réalise de belles
économies sur sa facture d'énergie I'année derniére La Re
poter

En savoir plus.. d'ene

GANSHOREN ECONOMISE 1 500 EUROS BRUXELLES : NRCLICK SCAN TRAQUE AUSSI
D'ENERGIE PAR AN AVEC NRCLICK SCAN LES FUITES D’'EAU

Grace 3 l'outil de comptabilité énergétique NRClick 230 litres d’eau gaspillés par heure pour un total de
Scan, un dysfonctionnement de la régulation de plus de 7000 € de consommation par an. Les
chauffage de la maison... coupables ? ...
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“ DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN

Energieboekhouding
N laat zien wat er fout loopt, en waar en wanneer dat gebeurt.
N lost de problemen niet op ... maar is toch nuttig.
A Een beetje zoals een radiografie...

Nis ook een REGLEMENTAIRE EIS voor gecumuleerde vermogens > 500
kW

E Zie de website van Leefmilieu Brussel voor meer informatie
https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/algemene-

exploitatievoorwaarden/de-verplichtingen-inzake-
enerqgieverbruik
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https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/algemene-exploitatievoorwaarden/de-verplichtingen-inzake-energieverbruik
http://www.mainecoon-france.com/photos/radiohanchegauche.jpg

DOELSTELLINGEN ONREGELMATIGHEDEN ENERGIEHANDTEKENING  EPC RAPPORTERING ANDERE

Algemene architectuur voor metingen ter plaatse

/R O 4

. : Gaz Elec...
OCompteurs concessionnaires 5
4.
» & O A,

Facility / Production

Sous-comptage
via Datalogger ou GTC

o — =
Marchés
& Tarifs |
Smartphone

DAPESO M““;j:'r’plm” J | Collaboratif [ Benchmark ]
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_ DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN

Meting van de concessiehouder

: : Gaz Elec...
@Compteurs concessionnaires

A

N Water
A Vivaqua, die verdeelt en factureert

N Elektriciteit en gas
A Sibelga, die verdeelt (DNB)

A De gegevens worden doorgestuurd naar de energieleveranciers, die
factureren
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- DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN

Submeting
N GTB ter plaatse? (gecentraliseerd technisch beheer)
N Moet er een tussenmeter worden geplaatst?
N IOT = Internet of Things

N Invoeren van meterstand via smartphone

: Sous-comptage
¢' via Datalogger ou GTC

Smartphone
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DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN

Andere gegevens
N Onmisbare meteorologische gegevens

N Markt-/tariefgegevens vereist voor de controle van de facturen

Marchés ‘
& Tarifs |

N\
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IDENTIFICEREN VAN ONREGELMATIGHEDEN

Ver schil t ussen
nachts en op zondag

R
Abnormaal verbruik op zondag ‘:WM H W lh\ | W il J W l‘r

s = - =
[ | S i e s o= T T ey
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Voorbeeld van oververbruik tijdens sluitingsuren
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Voorbeeld van oververbruik 6 sachts
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Thermograaf om tijdsafwijkingen vast te stellen

Ihamnographe de conzsnirmatlon

Dagen

Uren

Nachtverbruik Nachtverbruik
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Vergelijking over verschillende periodes

Onderzochte
periode
-7 dagen
-28 dagen
-1 jaar

012006 - 130102098 -
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ENERGIEHANDTEKENING

Gebruik van graaddagen
N Rekening houden met strenge weersomstandigheden
N Koude en/of warmte
N Insteltemperatuur - effectief gemeten temperatuur

N Brengen aantal graden afwijking ten opzichte van de insteltemperatuur in
rekening, vermenigvuldigd met de duur van deze afwijkingen (in dagen).

N Verschillende formules mogelijk

N Gem. TA= ( TAMAX + TAnin) /2
A Als Gem. TA Drempel TA GD = 0 (er wordt niet verwarmd)
A Als Gem. TA< Drempel TA GD = Drempel TAi Gem. TA

(en omgekeerd voor koude, als Gem. TA < Drempel TA wordt er niet
gekoeld)

I L Y )4 AL

T

Famann hanx o e Th Nasaie [RTELEY ERAMY e
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ENERGIEHANDTEKENING

kWh

Waarschijnlijke onregelmatigheid in de regeling

>
GD
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ENERGIEHANDTEKENING

Voorbeeld van een energiehandtekening

Inluence da la L™
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Start Airco

2 4 ] 0 1z 14 16 1B 20 22
f:.l'l.'llu"dl.'lll v L0420 11.
Calor L=gend fite Unit Min Max &g Sum
B oo iz e (Samedi) lw 210,56 88,77 702,89 H86616,41
B -ic_ 05722 _E (Dwnanche) W 240,49 587,81 350,56 437404, 83
I -:=_cozzz E (Lundi) W 564,73 E33,48 6E4,85 545546 67
I cAs_CGI2E_E {Mardi) W 570,56 B32,19 705,72 3B0741,84
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ENERGIEHANDTEKENING

Handtekening voor meerdere seizoenen

Slgnature Energétlque par jour
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ENERGIEHANDTEKENING

Vergelijking van verscheidene sites
N Afhankelijk van de buitentemperatuur

N In kWh/m?2
A A
2
kWh kWh/m ) ®
. (<] ([
¢ o
(<) (0]
(
> >
GD m?2
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ENERGIEHANDTEKENING

N Zijn er naast de temperatuur nog andere invloedsfactoren?

CurisarnriEl or Parn judn en T eleomal =

. Verbruik
* _perdag

=

Temperatuur
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EEN COMFORTNIVEAU AANTONEN

Te warm of te koud ... heel subjectief 1 e
~ - " aa - .e L ._I :" ‘:-_-.. "I, -_.
C Definiéren van duidelijke érempets g TR,

C Meten en opvolgen van doelstellingen via opnemers'
C Opvolgen van de 6 g e z 0 n dvinede apdemers

Etat dw portefeuille sur période
(33 sites sélectionnés)

onso, totale MWh (PCI} Ecart total MWh (PCI)

15,09 16 144,414 0g.682
2943 1 17, 0ES
0% == Gains = 5% 4717 50 20904 0,265

S = Partas > "% -] a8 o8 g7 A5
15% == Partes = 5% 11,32 12 231,086
5,43 10 aons | Sondes de Température
(453 sondes testées)
Tatal 89,99 106 666,711
Absence de remontées 0
Absence d'évolution 36
Anomalies sur sonde 28
Surchauffes (occ) 241
Surchauffes (inoce) 437
Sous-chauffe (occ) 84
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PRESTATIES OPVOLGEN
Surconsommation Budget

453 098 kWh
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FOLLOW-UP VOOR CERTIFICERING

A HQE:; energie is slechts een van de indicatoren
A vervoer, afval, luchtkwaliteit, ...

A BREEAM in Use

A LEED

A Energy Star

E Men moet de te meten parameters en de meetfrequentie
bepalen en vooral overeenkomen over de rapportering
(inhoud en frequentie) afhankelijk van de te behalen
certificering.
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ENERGIEPRESTATIECONTRACT

ENERGIE

Calcul de la consommation
Actions estimeée, sans les actions entreprises
d’efficacite
energetique

ECONOMIES D’ENERGIE

Consommation Consommation

de référence mesurée réelle apres actions
d’efficacite energetique

Période de réféerence Periode de suivi
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International Performance Measurement & Verification Protocol

~

C is erop gericht vooraf alle invioedsparameters te bepalen (temperatuur,
bezetting, uren, ..) om een idee te hebben van de impact op het
energieverbruik

C anticipeertop6gecombi atkedeend
N Ik vervang halogeenlampen door LED-lampen
A 1k moet minder koelen (stroomverbruik daalt 2 x)
A Ik moet meer verwarmen (stookolie-/gasverbruik neemt toe)
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EPC EN IPMVP

IPMVP

A Statische factoren — | VOOr de aanvang van het contract met de
A Dynamische factoren gebruiker te bepalen

A Externe invloedsfactoren

C Doelstelling: een theoretisch model uitwerken
dat door alle partijen gevalideerd is

Consommation
M 4« ELO2031 Mesure

150
E 4« ELO2031 Ref. ajustée
100 n 4« ELO2031 Obijectif
50
0

7.]an 21. Jan e
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VOORBEELD VAN IPMVP FOLLOW-UP

. - - Ecart
~ Mom " Date demier  Consn Caonsaa Eca Ecart J- | Ecart J- Ecart cart 5 i
Comipteur CcT cu ) Ecart . R . . Sousch
compteur releve cible réelle ( T (%) 30 (%) | Surch, Occ s : s ors
E] ELD2031 ELOZ2031 2010 CUO0SS4 15012019 1429379 1633855 -204,487 -14,305- RER o132 0,541 - Mai Mar

Consommatian Consommation cumulées
m CLOZ05T KMasure m LLOZ03T hMesure
- WD < cLo2om Ref. ajustee * P ¢ eLoaom er. ajusice
1o E FLOZOZ1 Obyjectit " @ FLOAOST Cibjectit
=0 1k
u a
f.Jan 21.Jan Leged . Jam 1. Jan Legend
| [
SEriacruen drpprdhan Canaux arumonts
T Definiéren van de modelliseringsparameters

EALAR LML WREL |l 4=

pntes  orre: s eigen aan elke (geautomatiseerde) meter

R s
AL _LEELC | s -

T ACCLIEITEIN i arquidi=n =e A nnie

DR TR TR S R ] B

CTRL_STAEHATION S A—

trhzrs s bt A

WOINE AFRUT HFST
1 AR

S ODE. IFMUF_io- 251 sl

SreTe e g Mes F LE
Fold X Lwdlnkan. &1 Fr= )
TepEeATi ParATiEC e Al
WODE._EXPLOIT A e i
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PRESTATIES OPVOLGEN

Consommiatizn, Modele 2t anomalies

RERTIT, T £ Tuwy Nest Ronih ro E"' S
LM
B i

[ IR

Onregelmatigheid
Gerealiseerd
Verwacht
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PRESTATIEVERGELIJKING IN KAART GEBRACHT

kWh/m2
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